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RODOVIA ANTÔNIO MACHADO SANTANA SP-255
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RODOVIA ANTÔNIO MACHADO SANTANA SP-255
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Ø100 - Segue para coletor público

Ø75 - Despeja livre na sarjetaØ100 - Despeja livre na sarjeta

Ø100 - Despeja livre na sarjeta

Ø25 - Vem da rede pública

Hidrômetro 3/4"

cx.gordura 100 x 50 - Tigre
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USO DA PREFEITURA

01 - AS REDES DE ÁGUA FRIA SERÃO EM TUBOS E CONEXÕES  DE PVC SOLDÁVEL MARROM, 

04 - TODOS OS DIÂMETROS E REGISTROS DE ÁGUA FRIA NÃO COTADOS SERÃO DE Ø 3/4" (25mm),

03 - DECLIVIDADE MÍNIMA PARA REDES DE ESGOTO = 2% E AGUAS PLUVIAIS = 1%, EXCETO

05 - PREVER ENVELOPAMENTO DE CONCRETO EM TODAS AS REDES ENTERRADAS.

NOTAS:

FABRICAÇÃO TIGRE OU SIMILAR.

QUANDO INDICADO.

EXCETO QUANDO INDICADO.

02 - REDES DE ESGOTO, VENTILAÇÃO E AGUAS PLUVIAIS EM PVC RIGIDO BRANCO SERIE NORMAL 

FABRICAÇÃO TIGRE OU SIMILAR.

- REDE DE ÁGUA FRIA

- REDE DE ESGOTO SANITÁRIO

- REDE DE VENTILAÇÃO

- REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS

- COLUNA DE ÁGUA FRIA

- COLUNA DE VENTILAÇÃO

- CONDUTOR VERTICAL DE ÁGUAS PLUVIAIS

- CAIXA SIFONADA

CAIXA SECA 100 X 100 X 40 MM

- CAIXA DE GORDURA

- CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO (CIES)

- REGISTRO DE GAVETA

- INDICAÇÃO DE TUBO SOBE

- INDICAÇÃO TUBO DESCE

- TORNEIRA DE LAVAGEM JARDIM

AF

Ø

CV

Ø

AP

Ø

- REDE DE ESGOTO COM GORDURA

LEGENDA:

BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA

DUCHA MANUAL 

LAVATÓRIO

BSCX

DU

LV

BACIA SANITÁRIA 

BS

FILTRO

PIA

FI

PI

TORNEIRA DE LAVAGEM 
TL

MICTÓRIO 

MIC

AL

Ø

- COLUNA DE ALIMENTAÇÃO DE AGUA FRIA DA RUA 

- CAIXA DE INSPEÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS COM GRELHA

- REDE DE ÁGUA FRIA PELO PISO

3/4"

HIDRÔMETRO PADRÃO DA

CONCESSIONÁRIA 25mm (3/4")

COTOVELO 90° PVC

ADAPTADOR SOLDA

ROSCA PVC

TUBO PVC

SAÍDA

UNIÃO F°G°

NIPLÊ F°G°

REGISTRO DE GAVETA

ENTRADA

NIPLÊ F°G°

COT.90°GALV. 3/4"

TUBO PVC Ø100

COM CONCRETO
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TORNEIRA DE LIMPEZA/JARDIM

LUVA SOLDA ROSCA

TUBO DE FGØ3/4"
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BR 40x25

SEGUE PARAESGOTO

Ø40

FLEXÍVEL

0
,
7
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ENGATE CROMADO

DE LATÃO 3/4"x1/2"

J 90º COM R x B

PISO ACABADO

ELEVAÇÃO

SEM ESCALA
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FLEXÍVEL

ENGATE CROMADO

SEM ESCALA

PLANTA

BUCHA DE LATÃO

J 90º COM ROSCA E 

NIPLE DUPLO FG Ø3/4"

ÁGUA FRIA

ESGOTO

ESCALA: 1:500

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO - REDE DE DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA

DETALHE: TORNEIRA EXTERNA

S/ ESCALA

DETALHE: HIDRÔMETRO

S/ ESCALA

DETALHE: BEBEDOUROS

S/ ESCALA

FASEDATA ESCALA REV.

FOLHA No

SECRETÁRIO DE OBRAS

OBRA

ASSUNTO

LOCAL

AVENIDA JOSÉ BELLINI S/N

CRAVINHOS (SP)

PROJETO EXECUTIVO

PREFEITO MUNICIPAL

PROPRIETÁRIO

Tel.: (16) 3234.6979 - 9705.6353 - 8114.4836

www.fernandocarabolante.com.bre-mail: arquitetura@fernandocarabolante.com.br

Rua Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, n°112, Jardim América, Ribeirão Preto - SP - CEP: 14020-130
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